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Incidents touchant le système de 
suspension caténaire (SSC)

Le 24 juillet 2022 – La foudre frappe près de la station 
Hurdman

Le 4 janvier 2023 – Accumulation de glace sur le SSC près de 
la rivière Rideau
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Foudroiement
• Tard le 24 juillet 2022, la foudre est 

tombée à proximité de la station 
Hurdman.

• La foudre a causé des dommages 
importants au SSC.

• Il a fallu plusieurs jours pour réparer 
le SSC et cela a causé la fermeture 
d'une section de la Ligne 1 de l’O-
Train.
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Mention de source : Environnement Canada – Suivi de la 
foudre en temps réel



Foudroiement – Enquête
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Enquête

• Rapport de 
RTMet d’EXP
soumis en juin 
2023 

Examen par les 
pairs

• Conception du 
SSC conforme à 
celle des 
réseaux de 
train léger sur 
rail nord-
américains

• Normes de 
l'industrie 
limitées en 
matière de 
mesures 
d'atténuation

Recommandations

• Étude sur les 
surcharges

• Éliminer le 
risque 
d’embrasement 
éclair

Plan d’action

• Le GTR le 
fournira d'ici la 
fin d'octobre 
2023



Enquête d’EXP

Richard Catlow, I.ENG., MIET, MIEEE
• Vice-président, Systèmes de traction et expert-conseil stratégique à EXP

• Président, Normes d’électrification des lignes ferroviaires TG507 -
Association canadienne des normes

• Connaissances approfondies de la modélisation systémique, de la 
conception, de l’essai, de la mise en service, des opérations et de la 
maintenance de diverses lignes électrifiées.
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Pluie verglaçante

• Le 4 janvier 2023, les températures anormalement 
chaudes et les fortes précipitations ont causé 
une accumulation de glace sur le SSC près de la rivière 
Rideau.

• La production d’un arc électrique entre les pantographes 
et le fil conducteur a immobilisé les trains qui ont alors 
bloqué les voies en direction est et en direction ouest, 
permettant à la glace de s'accumuler.

• La glace a été enlevée, le SSC a été réparé, et le service 
a été rétabli le 10 janvier.
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Conception du 
système
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• Entente de projet :
• Véhicules conçus pour résister à 

des précipitations de pluie 
verglaçante atteignant 5 mm par 
heure et 30 mm par jour

• SSC conçu pour résister à une 
accumulation de glace de 12,5 mm

• De 2019 à 2022 :
• Plus de 50 jours de pluie 

verglaçante
• Aucun problème lié à la glace sur 

le SSC



Plan d’action
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La Ville et RTM ont mis sur pied un groupe de travail sur le SSC.
• Formé notamment d’experts en alimentation et en distribution d’électricité

Mesures d'atténuation mises en œuvre ou en cours de mise en oeuvre :

À effet immédiat

• Accroître l’installation de 
bandes en carbone d’hiver 
sur les VLR en service

• Affecter du personnel de 
manière stratégique le long 
de la ligne pour surveiller la 
formation de glace et d’arcs 
électriques

• Surveiller en temps réel les 
systèmes informatisés de 
diagnostic des trains

À court et à long terme (T42023)

• Appliquer un traitement 
antigivrage sur le fil 
conducteur avant la pluie 
verglaçante de l’hiver 
2023/2024

• Installer un système de 
surveillance du SSC monté 
sur les VLR

• Train remorqueur non 
électrique sur place en 
octobre 2023

• Meilleures prévisions 
météorologiques 

Autres mesures d’atténuation 
envisagées (2024)

• Certification du fournisseur 
pour la solution de traçage 
thermique en cours

• Stations météorologiques 
microclimatiques à l'étude

• Caméra braquée sur les 
pantographes montée sur 
l’installation d’entretien léger



Répercussions sur l’Étape 2 

• Les mesures d'atténuation à court et à 
long terme s'appliqueront aux Lignes 1 
et 3 de l'Étape 2.

• Le personnel évaluera la solution de 
traçage thermique depuis la station 
Lees jusqu’à la station Hurdman avant 
d'envisager les prolongements vers l’est 
et vers l’ouest.

• Aucun sujet de préoccupation immédiat 
n'a été identifié le long des tracés de 
l'Étape 2.
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